Stopnica, dnia 2020.06.25

0Or.271.5.2020

Otrzymujag:
Wszyscy Wykonawcy

Dziatajac na podstawie art 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1843), Zamawiajacy informuje, ze
w prowadzonym postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem
jest ,Doposazenie i poprawa standardu funkcjonowania stotéwki w Szkole Podstawowej
w Stopnicy poprzez przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych”, do
Zamawiajgcego wplyne¢lo nastgpujace pytanie, na ktoére udzielona zostaje nastepujaca
odpowiedz:

Pytanie:

Prosimy o informacj¢ czy w rozdzielni gléwnej, skad ma byé doprowadzone zasilanie
do zaprojektowanych urzadzen ( centrala, agregat, wentylatory) jest przewidziane miejsce na jej
rozbudowg i zabezpieczenie tych urzadzen oraz jaka jest odlegtos¢ z rozdzielni do urzadzen.

Odpowiedz:

W przedmiarze robot — poz. 55 przewidziano zakres robot zwigzanych z instalacjq elektryczng

Jako kpl. W ramach pozycji w cenie ryczaltowej naleiy uwzglednié¢ poprowadzenie kabla o
przekroju dobranym do mocy instalowanych urzqdzen 7 rozdzielni glownej do pomieszczen
kuchni. W pomieszczeniu komunikacji — nr 12 nalety zabudowad nowq rozdzielnie
dedykowanq instalowanym urzqdzeniom wentylacyjnym. Maksymalna dlugosé¢ kabla
prowadzonego w korytkach miedzy rozdzielnicami— 30 m. Zabezpieczenia o odpowiedniej
mocy nalely wbudowad przy rozdzielni glownej znajdujqcej si¢ w korytarzu budynku.

Wyjasnienia niniejsze staja si¢ nieodlaczna czescia Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia.

Zwazywszy, ze uwzgl¢dnienie powyzszych odpowiedzi w tre$ci przygotowywanych przez
Panstwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, wobec tego dotychczasowy termin
skladania ofert nie ulega zmianie.
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