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PROTOKOE KONTROLI NR WIOS-KIELC 223/2022

Sygnatura protokolu 1K.1.7023.310.2022

Podstawa do art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U.
przeprowadzenia kontroli | z 2021 r. poz. 1070)

Identyfikacja kontrolowanego zakladu

Nazwa, adres Gmina Stopnica, oczyszczalnia sciekow w Falgcinie Starym,
ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica, Gmina Stopnica (miejsko-wiejska),
Powiat buski
Rodzaj dziatalnosci, Gmina Stopnica eksploatuje zmodernizowana, przebudowana oczyszczalnig
rodzaje i liczba instalacji, | $ciekéw, dwa podziemne ujgcia wody pitnej oraz jedno ujecie wody
kod dziatalnosci lub powierzchniowej. Zadaniem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
instalacji wspdlnoty samorzadowej w zakresie obstugi techniczne;j
Instalacje:

1 Do poboru wéd podziemnych, systemy odwadniajgce lub sztuczne
systemy zasilania wod podziemnych

2 Do poboru wéd powierzchniowych

3 Inne oczyszczalnie $ciekéw komunalnych

Adres kontrolowanej ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica, Gmina Stopnica (miejsko-wiejska),
dzialalnosci Powiat buski

Osoba poinformowana o | Pan Mirostaw Rajtar, Zastepca Burmistrza
_podjeciu kontroli

Regon zaktadu Iub 291010763

PESEL kontrolowanego,

ktory nie posiada regonu
(np. rolnicy
indywidualni)

Rodzaj kontrolowanego
przedsigbiorcy zgodnie z | Nie dotyczy

ustawg Prawo
_przedsigbiorcow
Rejestracja Gminna jednostka samorzagdowa
Telefon/ fax. 41 377 98 00 41 377 96 06
Adres strony umig.stopnica.pl
internetowe;j:
email zgk@stopnica.pl
Posiadane certyfikaty Nie dotyczy
ISO, EMAS
Przedstawiciel Imig i nazwisko Stanowisko
kontrolowanego Pan Ryszard Zych Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
Udzielajacy informacji: Imig i nazwisko Stanowisko
(imie, nazwisko, Pani Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki
stanowisko) Komunalne;j

Pani Izabela Nycz Zastepca Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej

Niniejszy protokdt kontroli nie moze by¢ powielany bez pisemnej zgody kierownika komérki inspekcji, przez ktérq zostal

sporzgdzony inaczej niz w calosci.
/ /Z/i ¥ }(‘/
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Podmiot kontrolowany

Nazwa

Gmina Stopnica

Adres do korespondencji

Gmina Stopnica (miejsko-wiejska), Powiat buski

Regon 291010763

Rejestracja

Telefon/ fax.

Informacja o kontroli

Data rozpoczgcia 20-07-2022

kontroli

Data zakonczenia 09-09-2022

kontroli

Charakter kontroli Kompleksowa

Typ kontroli Planowa

Data poprzedniej kontroli | 30-12-2015

Okres objety kontrola 2020-2022

Cel kontroli 12. Kontrola gospodarki odpadami powstajacymi w wyniku oczyszczania
sciekow komunalnych, w tym zagospodarowania osadéw sciekowych.
30. Kontrola przestrzegania warunkéw dotyczacych ilosci i jakosci Sciekow
wprowadzanych do wéd lub do ziemi, okreslonych w pozwoleniach
wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.

Cykl kontrolny

Informacje zastrzezone

nie

Przeprowadzajqcy kontrol

o, uczestniczgcey w kontroli

Inspektor/inspektorzy Imie i nazwisko Stanowisko sluzbowe | Upowaznienie nr

upowaznieni do kontroli  |Klaudia Felis Inspektor 310/2022

Wykonujacy pomiary i Imie i nazwisko Stanowisko sluzbowe |Upowaznienie nr

badania Arkadiusz Grzela CLB Kielce Starszy 310/2022
specjalista

Osoby uczestniczace w
kontroli

1. Ustalenia kontroli

Oczyszczalnia znajduje si¢ na dzialkach o nr ewid. 822/1, 822/2, 821, 820/2, 819/1 obreb Falecin Stary i
251/3 obreb Katy Nowe. Wylot z oczyszczalni znajduje si¢ na dzialce nr ewid. 541 obreb Stare Katy

Folwarki.

Uchwalg nr XV/69/2020 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31.12.2020 r. zostala wyznaczona aglomeracja
Stopnica o réwnowaznej liczbie mieszkaficow 5700, z oczyszczalnig Sciekéw w Falecinie Starym.

Do oczyszczalni doplywaja obecnie Scieki z miejscowosci Stopnica, Mietel, Szczeglin, Mariampol, Klepie
Goérne, Klepie Dolne, Nowa Wies, Bialoborze, Falgcin Nowy, Falecin Stary, Katy Stare, Kgty Nowe,
Folwarki, Suchowola, Szklanéw, Wolica, Podlasek, Topola, Smogorzéw, Konary, Prusy, Skrobaczéw,
Kuchary, Szczytniki. Do kanalizacji sanitarnej beda w przyszlosci przylaczane kolejne miejscowosci.

Na oczyszczalni¢ sg takze dowozone scieki wlasnym wozem asenizacyjnym.

Dlugosc¢ sieci kanalizacyjnej wynosi 159,6 km.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekow typu stawowego sklada si¢ z budynkéw i urzadzen:

Niniejszy protokdl kontroli nie moze by¢ powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktdrg zostal

sporzgdzony inaczej niz w calosci.
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-kontenerowy punkt zlewny $ciekow dowozonych z kratg
-krata reczna

-pompownia sciekow surowych wyposazona w 3 pompy
-sitopiaskownik — sito bebnowe i piaskownik

-staw napowietrzany o pow. 0,52 ha i glebokosci czynnej 2,5 m, wyposazony w system napowietrzania
dennego dyfuzorami drobnopgcherzykowymi rurowymi i aspirator, podzielony na dwie cele; objetosé
czynna stawu 8290 m3

-staw napowietrzano-doczyszczajacy o glgbokosci czynnej 2,5 m i powierzchni w koronie grobli: czgs$é
napowietrzana 0,38 ha + czg$¢ doczyszczajaca 0,55 ha; objgto$¢ czynna czesci napowietrzanej 7400 m3,
czgs$éi doczyszczajacej 13060 m3

-staw doczyszczajacy o pow. 0,7 ha i glebokosci czynnej 2,5 m z budowla odptywows, objetosé czynna
stawu 11100 m3

Dodatkowa infrastruktura:

-staw awaryjny z pompownia awaryjna, objetos¢ czynna wynosi ok. 450 m3
- kontener socjalny

-studzienka rozprezna

-stanowisko agregatu pradotworczego

-stanowisko dmuchaw — 3 dmuchawy i jedna awaryjna, 2 sondy tlenowe
-budowla odpltywowa

-komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych

-studzienki migdzyobiektowe

- rurociagi i instalacje technologiczne

-piezometry 6 szt.

-zasiek na rzegs¢ — nie uzytkowany.

Okazano operat wodnoprawny z 2019 r. sporzadzony przez Proenco Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Sp. z
0.0. ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce.

Proces oczyszczania $ciekow:

-dowéz s’cieké\;v na punkt zlewczy i doplyw $ciekow siecig kanalizacyjng
-filtracja mechaniczna na kracie wstepne;j

-filtracja mechaniczna na sitopiaskowniku

-oczyszczanie na stawie napowietrzanym

-0czyszczanie na stawie napowietrzanym i doczyszczajgcym
-oczyszczanie na stawie doczyszczajacym

-zrzut $ciekdéw oczyszczonych do odbiornika

Niniejszy protokdt kontroli nie moze byc powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktérq zostal
sporzgdzony inaczej niz w calosci.
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STAN FORMALNO-PRAWNY

-pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzja Starosty Buskiego znak: RL0O-6223/6/10 z 8.06.2010 r.,
wazne do 31.05.2020 r., na szczegdlne korzystanie z wéd polegajace na odprowadzaniu oczyszczonych
sciekow z oczyszczalni w miejscowosci  Falgcin Stary gm. Stopnica do rzeki Stopniczanki w km 3+700

-RLM=9006
Warunki okreslone w decyzji:
-ilo$¢ odprowadzanych sciekow:

Qd. $r=1028 m3/d
Qd. max =1534,5m3/d
Q h max. =128,3 m3/h

Pomiar ciagly ilosci sciekow odprowadzanych przeptywomierzem elektromagnetycznym umieszczonym na
rurociggu sciekéw oczyszczonych w komorze pomiarowej. Prowadzenie na biezaco ksigzki eksploatacji
oczyszczalni i dokonywanie w niej zapiséw dotyczacych ilosci odprowadzanych $ciekéw — zapis raz na
dzien, daty przegladoéw itp.

-stezenia zanieczyszczen:
BZTS5 - 25 mg 02/1
ChZTCr - 125 mg 02/1
zawiesiny ogdlne — 35 mg/I

Podczas awarii, nie dhuzej niz przez 3 tygodnie (awarie nalezy zglasza¢ do WIOS):
BZTS5 - 37,5 mg 02/1
ChZTCr - 187,5 mg 02/1

zawiesiny ogdlne — 52,5 mg/1

-wykonywanie analiz jakosci oczyszczonych sciekéw 4 razy w roku, a jesli jedna z probek nie spetni
wymagan 12 razy w roku kolejnym. Punkt kontrolno-pomiarowy na wylocie $ciekéw z oczyszczalni do
rowu otwartego.

-konserwacja i utrzymanie rowu na calej dlugosci oraz konserwacja rzeki Stopniczanki na odcinku 150 m
ponizej wylotu $ciekow do rzeki.

-pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Stopnica udzielone decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Sandomierzu znak: KR.ZUZ.4.421.299.2019.AK z dnia 20.03.2020 r., wazne 10 lat od dnia w ktérym
stala si¢ ostateczna, tj. do 9.06.2030 r. na ustugi wodne, obejmujace wprowadzanie istniejgcym wylotem
kanalizacyjnym do rowu otwartego a nastgpnie do wdd rzeki Stopniczanka oczyszczonych na oczyszczalni
$ciekéw w msc. Falecin Stary

Warunki okre$lone w decyzji:
-ilos¢ odprowadzanych sciekow:

Qd. sr=1028 m3/d

Q d. max = 1534,5 m3/d

Q hmax.=128,3m3/h

Q max roczne = 393 981 m3/rok

Pomiar ciggly ilosci $ciekéw odprowadzanych przeplywomierzem elektromagnetycznym umieszczonym na
rurociggu sciekéw oczyszczonych w komorze pomiarowej. Prowadzenie na biezaco ksiazki eksploatacji
oczyszczalni i dokonywanie w niej zapisow dotyczacych ilosci odprowadzanych sciekow — zapis raz na
dobe.

Niniejszy protokdl kontroli nie moZe by¢ powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktérg zostal
sporzgdzony inaczej niz w calosci.
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-stezenia zanieczyszczen: takie jak przy poprzedniej decyzji

-wykonywanie analiz jakosci oczyszczonych sciek6w 4 razy w roku, a jesli jedna z prébek nie speini
wymagan 12 razy w roku kolejnym. Punkt kontrolno-pomiarowy na wylocie $ciekéw z oczyszczalni do
rowu otwartego

-wykonywanie badan jakosci wod rzeki Stopniczanka — 1 badanie w roku (w lipcu). Punkt kontroli ustala
si¢ 200 m powyzej i 200 m ponizej istniejacego wylotu $ciekéw z oczyszczalni. Wskazniki zanieczyszczen
te same co w przypadku $ciekow.

-konserwacja i utrzymanie rowu na catej dhugosci oraz konserwacja rzeki Stopniczanki na odcinku 150 m
ponizej wylotu sciekéw do rzeki.

REALIZACJA WARUNKOW DECYZJI - STAN FAKTYCZNY
Ilosci odprowadzanych sciekéw:

-2020 r. — 322 525 m3 (Q $r. dob. 881,216 m3)

-2021 r.— 371 471 m3 (Q $r. dob. 1017,729 m3)

- 2022 r. I pétrocze — 158 610 m3 (Q $r. dob. 876,298 m3)

Ilos¢ $ciekow dowozonych:

-2020r. - 212,688 m3

-2021r. - 189,133 m3

-2022 r. I potrocze - 43,587 m3

Nie zostala przekroczona dopuszczalna roczna i Srednia dobowa ilo$é odprowadzanych Sciekéw.

Okazano rejestr eksploatacji oczyszczalni, w ktérym sa codziennie odnotowywane przeptywy.

Okazano sprawozdania z badan jakosci $ciekéw oczyszczonych wykonywanych w latach 2020 — 2022 (do
Il kwartatu). Pomiary byly wykonywane przez Przedsigbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0. ul. Hauke Bosaka
3A, 25-214 Kielce, nr akredytacji PCA AB 1010. Nie stwierdzono przekroczen wartosci dopuszczalnych
zanieczyszczen okre$lonych w pozwoleniu wodnoprawnym Czgstotliwos¢ i zakres wykonywanych badan
jest prawidlowa. Wyniki przekazywane sa do WIOS.

Okazano takze sprawozdania z badan jako$ci wod rzeki Stopniczanka wykonanych w 2020, 2021 i 2022 r.,
takze przez Przedsigbiorstwo Geologiczne.

W ramach kontroli Centralne Laboratorium Badawcze GIOS Oddzial Kielce przeprowadzilo w dniu
20.07.2022 r. na zlecenie WIOS badania jakosci $ciekéw oczyszczonych i wody powierzchniowej rzeki
Stopniczanki powyze;j i pomzeJ wylotu z oczyszczalni. W badanych prébach nie stwierdzono przekroczen
wartosci dopuszczalnych zanieczyszczen.

Wyniki przedstawiono w tabeli stanowiacej zalacznik nr 4. Sprawozdanie nr 75/K1/2022 z dnia 5.08.2022
z badan préb pobranych 20.07.2022 r. przez CLB GIOS Oddziat Kielce stanowi zatacznik nr 5.

Gmina uiszcza oplaty do PGW Wody Polskie za odprowadzanie oczyszczonych sciekow z oczyszczalni w
Falegcinie Starym.

GOSPODARKA ODPADAMI

Oczyszczalnia $ciekéw w Falecinie Starym posiada wpis w Bazie danych o produktach, opakowaniach i

Niniejszy protokdl kontroli nie moze by¢ powielany bez pisemnej zgody kierownika komérki inspekcji, przez ktorg zostal
sporzqdzony inaczej niz w calosci.
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gospodarowaniu odpadami (BDO) pod numerem 000015467.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.)
posiadacz odpadéw jest obowigzany do prowadzenia na biezaco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji
zgodnie z katalogiem odpadow.

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uproszczong ewidencje odpadéw moga
prowadzi¢ podmioty, ktére: wytwarzaja odpady niebezpieczne, w ilosci do 100 kg rocznie oraz wytwarzaja
odpady inne niz niebezpieczne, niebgdace odpadami komunalnymi, w iloéci do 5 ton rocznie. W
oczyszczalni jest wytwarzane mniej niz 5 Mg odpadéw innych niz niebezpieczne rocznie, a odpady
niebezpieczne nie s3 wytwarzane. W zwigzku z tym Gmina Stopnica w roku 2020 i 2021 mogla prowadzié
uproszczong ewidencj¢ odpadow skladajaca si¢ z kart przekazania odpadéow. W czasie prowadzenia
kontroli ilos¢ odpadow innych niz niebezpieczne wytworzonych w roku 2022 wynosi znacznie ponizej 5
Mg. W przypadku gdy ilos¢ wytwarzanych w ciagu roku odpadéw innych niz niebezpieczne bedzie
wigksza niz 5 Mg konieczne bedzie prowadzenie petnej ewidencji, tj. kart ewidencji w systemie BDO.

Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi za 2020 rok zostalo zlozone przez Gming
Stopnica terminowo w dniu 2.03.2021 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem w instalacji wytworzono:
-Skratki (19 08 01)- 1,3 Mg
-Zawartos¢ piaskownikow (19 08 02) - 1,8 Mg

Yacznie: 3,1 Mg

Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi za 2021 rok zostato zlozone przez Gmine
Stopnica terminowo w dniu 14.03.2022 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem w instalacji wytworzono:
Skratki — 1,5 Mg
Zawartos¢ piaskownikow — 2,5 Mg

Lacznie: 4 Mg

Na podstawie kart przekazania w systemie BDO:
W 2020 r. przekazano:

-Skratki — 1,3 Mg

-Zawarto$¢ piaskownikow — 1,8 Mg

W 2021 r. przekazano:

-Skratki — 1,5 Mg

-Zawarto$¢ piaskownikow — 2,5 Mg

W 2022 r. odpady nie byly jeszcze przekazywane

Wytworzone odpady w 2022 r. na dzien kontroli:

Niniejszy protokdt kontroli nie moze by¢ powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktérg zostal
sporzgdzony inaczej niz w calosci.
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-skratki — 0,6 Mg
-zawartos¢ piaskownik — 0,8 Mg

Przejmujacy odpady w latach 2020-2021- Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Staszowie Spotka Gminy z Ograniczong Odpowiedzialno$cia Sktadowisko Odpadéw Pocieszka, nr rej.
000012111

Okazano: decyzj¢ Wojewody Swigtokrzyskiego znak: SR.II1.6618-14/07 z 22.11.2007 r. udzielajaca
pozwolenia zintegrowanego Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. z
0.0. dla instalacji do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne

-decyzje Marszatka Wojewodztwa Swietokrzyskiego znak: OWS.VIL.7651-9/2008 z 29.05.2008 r.
zmieniajgcg pozwolenie zintegrowane udzielone Przedsigbiorstwu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Staszowie Sp. z 0.0. dla instalacji do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i
obojetne

-decyzje Marszatka Wojewédztwa Swietokrzyskiego znak: OWS-VI1.7222.4.2017 z 29.03.2017 1.
zmieniajagcg ww. pozwolenie zintegrowane

-decyzje Marszatka Wojewodztwa Swietokrzyskiego znak: SO-11.7222.25.2020 z 29.01.2021 r. zmieniajaca
ww. pozwolenie zintegrowane

Transport - Zielinski Zbigniew - Przedsigbiorstwo Handlowo - Uslugowe ,,Zielinski", nr rej. 000006943,
posiadajacy wpis w BDO jako transportujgcy odpady o ww. kodach

Zgodnie z operatem, osad ze stawu osadowego ma by¢ wywozony do dalszej obrébki raz na 10-15 lat.
Ostatni raz osad byl wywozony w 2012 r.
2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszen

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje
Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

S. Informacje koficowe

Integralng czes$¢ niniejszego protokolu stanowig nastepujgce zalgczniki:

Upowaznienie do kontroli i RODO

Upowaznienie do udzielania informacji

Protokét ogledzin z 20.07.2022 r.

Tabelaryczne zestawienie wynikéw pomiarow jakosci Sciekdw

Sprawozdanie nr 75/KL/2022 z dnia 5.08.2022 z badan préb pobranych 20.07.2022 r. przez CLB
GIOS Oddziat Kielce

D bW —

Dane i informacje zastrzezone: Protoké! nie zawiera informacji zastrzezonych.

Niniejszy protokdl kontroli nie moze by¢ powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktérq zostal
sporzqdzony inaczej niz w calosci.
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Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnie$¢ do protokotu kontroli
umotywowane zastrzezenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odméwi¢ podpisania protokotu.

W przypadku odmowy podpisania protokotu kontroli moze w terminie siedmiu dni przedstawi¢ swoje
stanowisko na pi$mie Swietokrzyskiemu Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.

Niniejszy protokol sporzadzono w dwéch jednobrzmiagcych egzemplarzach.
Wszystkie strony protokotéw dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokotu dorgczono Panu Ryszardowi Zych — Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsi¢biorcéw (Dz. U. z 2021 r. poz.
162) dokonano wpisu w ksigzce kontroli pod pozycja: 3/2022.

‘Miejsce i data podpisania protokotu: Stopnica, 09.09.2022

Podpis i pieczg¢ uprawnionego Podpis i pieczeé uprawnionego
przedstawiciela jednostki inspektora
kontrojowane;j

INSPEK%

mgr a Felis

Niniejszy protokdt kontroli nie moze by¢ powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktérg zostal
sporzqdzony inaczej niz w calosci.
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